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73

VYHLASKA
ze dne 15. bfezna 2010

o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni,

jejich zafazeni do tfid a skupin a o bliz§ich podminkach jejich bezpecnosti

(vyhldska o vyhrazenych elektrickych technickych zafizenich)

Ministerstvo prace a socidlnich véci stanovi podle
§ 7b odst. 1 pism. a) a b) zdkona &. 174/1968 Sb., o stdt-
nim odborném dozoru nad bezpecnosti price, ve znéni
zdkona &. 124/2000 Sb. a zdkona &. 253/2005 Sb.:

§1
Tato vyhlaska

a) stanovi vyhrazend elektrickd technickd zafizeni')
(dale jen ,zaf{zeni“), jejich zafazeni do tf{d a sku-
pin a bliz§{ podminky jejich bezpecnosti,

b) se nevztahuje na zdravotnické prostfedky podle
zdkona o zdravotnickych prostfedcich a o zméné
nékterych souvisejicich zdkont?),

¢) byla oznimena v souladu se smérnici Evropského
parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. Cervna
1998 o postupu pfi poskytovani informaci v oblasti

norem a technickych predpist, ve znéni smérni-
ce 98/48/ES.

§2
(1) Zafizenimi jsou zafizeni
a) pro vyrobu, pfeménu, prenos, rozvod a odbér
elektrické energie a elektrické instalace,
b) urcend k ochrané pred tcinky atmosférické nebo

statické elektriny.
(2) Zatazeni zafizeni do tfid a skupin je uvedeno
v priloze & 1 k této vyhldsce.
§3

Bliz$i podminky bezpe¢nosti zafizeni jsou uve-
deny v pfiloze &. 2 k této vyhldsce.

b)

d)

Ministr:

JUDr. Simerka v. r.

1y § 6b zdkona & 174/1968 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist.

%) Zédkon & 123/2000 Sb., ve znéni pozdgsich piedpist.

§ 4
Zrusuje se:

Vyhliska Ceského tifadu bezpetnosti prace a Ces-
kého banského uradu & 151/1969 Sb., kterou se
urcuji vyhrazend technickd zafizeni.

Vyhliska Ceského tifadu bezpetnosti prace a Ces-
kého banského drfadu & 20/1979 Sb., kterou se
uréuji vyhrazend elektrickd zafizeni a stanovi né-
které podminky k zajisténi jejich bezpeénosti.

Vyhliska Ceského tifadu bezpetnosti prace a Ces-
kého banského uradu & 553/1990 Sb., kterou se
méni a doplituje vyhlaska Ceského tfadu bezpeé-
nosti prace a Ceského bariského dfadu & 20/1979
Sb., kterou se urcuji vyhrazena elektrickd zafizeni
a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bez-
pecnosti.

Vyhldska Ministerstva priace a socidlnich véci
& 159/2002 Sb., kterou se méni vyhlaska Ceského
Gfadu bezpecnosti price a Ceského batiského
uradu & 20/1979 Sb., kterou se uruji vyhrazend
elektrickd zafizeni a stanovi nékteré podminky
k zajisténi jejich bezpelnosti, ve znéni vyhlasky
¢. 553/1990 Sb. a nafizeni vlady & 352/2000 Sb.

§5

Tato vyhldska nabyvd déinnosti dnem 1. Zervna

2010.
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Priloha ¢&. 1 k vyhlasce & 73/2010 Sb.

Zarazeni zatizeni do ti'id a skupin

Skupina | Zatizeni urené pro pouziti v prostiedi s nebezpecim vybuchu

A
Skupina | Zatizeni pracovist zhlediska trazu elektrickym proudem zvlast nebezpecnych
B ptsobenim vnéjsich vlivli; nebezpeci plisobeni vn&jSich vlivii musi vyplyvat z
N projektové dokumentace
Zarizeni : TR . i X - TR
tiidy I Skupina | Zatizeni v prostorach pro 1é¢ebné tcely a ve zdravotnickych zatizenich
) C
Skupina | Zatizeni ve stavbach ur€enych pro shromazd’ovani vice nez 200 osob
D
Skupina | Zafizeni uréena na ochranu pied ucinky atmosférické a statické elektiiny, pokud jsou
E soucasti zatizeni uvedenych ve skupinach A az D
Skupina | Zafizeni uzivana k vyrobé&, pfeméné, pfenosu, rozvodu nebo uziti elektrické energie
A s napétovymi pievody vysokého napéti (vn), velmi vysokého napéti (vvn) nebo
zvlast€ vysokého napéti (zvn) se jmenovitym vykonem nad 5 MW
Skupina | Zaiizeni o napéti nad 1000 V stfidavych a 1500 V stejnosmémych neslouZzici pro
B vefejny rozvod podle energetického zakona s pienasenym vykonem vét§im nez 1 MW
Skupina | Zatizeni urend pro pouziti v prostiedi s nebezpecim pozaru
C
.. . | Skupina | Zafizeni neuvedenda ve tiid€ I. s proudem a napétim pievySujicim bezpecné hodnoty
Zarizeni 1oy -
v D podle piislusnych technickych norem
tridy II. - I BT - — — - —— T
Skupina | Zaiizeni silni¢nich vozidel s vestavénym elektrickym vybavenim a zafizeni slouzici
E k ptipojeni téchto vozidel na parkovistich a v kempech

Skupina | Zatizeni v objektech pro pfechodn¢ ubytovani fyzickych osob
F

Skupina | Zatizeni prozatimnich staveni$t a zaiizeni ve stavbach, ve kterych jsou provadény
G bouraci prace

Skupina | Zvlastni a prozatimni zafizeni urcend k pouzivani na vystavistich, v lunaparcich,
H v prozatimnich scénickych zatizenich, pti do€asnych kulturnich a zdbavnich akcich,

prozatimni zatizeni pro zvukové a obrazové pienosy

Skupina | Zaiizeni v zemé&d€lskych stavbach
1

Skupina | Zafizeni urend na ochranu pied uc€inky atmosférické a statické elektfiny neuvedena
J ve tiidé I. skupiné E
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Priloha ¢&. 2 k vyhlasce & 73/2010 Sb.

Blizsi podminky bezpeénosti zaFizeni

1. Pravnické osoby a podnikajici fyzické osoby mohou provadét montdz, opravy, revize a
v Yt ’ J v ) v r3 ) . ; S z
zkousky zafizeni na zakladé opravnéni>’ vydaného organizaci statniho odborného dozoru.

2. Zadost kvydani opravnéni podle bodu 1, kromé naleZitosti podle § 37 odst. 2
spravniho tadu, obsahuje:

a) druh a rozsah pozadovaného opravnéni podle nésledujiciho ¢lenéni:

DRUH

Zatizeni v objektech bez nebezpeci vybuchu

>

B Zatizeni v objektech s nebezpecim vybuchu
ROZSAH

E1X |Zatizeni bez omezeni napéti sttidavého nebo stejnosmeérného

E2X |Zatizeni s napétim do 1 kV sttidavého nebo 1, 5 kV stejnosmérn€ho

E3X |Zatizeni uréend na ochranu pted ucinky atmosférické a statické elektiiny

E4X | Vyjmenovana zatizeni z polozky podle E2X

Poznamka: X predstavuje opravnéni ve vztahu k druhu zafizeni podle A nebo B, anebo pro
opravnéni k druhu zatizeni podle A i opravnéni k druhu zatizeni podle B

b) podminky pottebného technického vybaveni k ¢innosti, pro kterou se opravnéni pozaduje,
nezbytné udaje o odbornych predpokladech fyzickych osob.

3. U zafizeni musi byt pted jeho uvedenim do provozu osvédcena jeho bezpecnost
v rozsahu a za podminek stanovenych pravnimi a ostatnimi piedpisy k zajiSténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pti prélci4) a v souladu s technickou dokumentaci; osvédceni provadi revizni
technik s platnym osvédéenim ptisluiného druhu a rozsahu podle jiného pravniho predpisu’ ),

4. Zahajeni montaze zatizeni tfidy I. oznamuje osoba uvedena v bodu 1 bez zbyte¢ného
odkladu organizaci statniho odborného dozoru.

5. Zatizeni ttfidy [. lze uvést do provozu jen na zaklad€¢ odborn€ého a zavazného
stanoviska® organizace statniho odborného dozoru.

6. Zprava o revizi obsahuje zejména

a) urceni druhu revize, identifikaci a rozsah zafizeni,

b) data zahajeni, ukoneni, vypracovani a predani revizni zpravy,

¢) jméno, popiipad€ jména a ptijmeni, podpis a evidenéni Cislo revizniho technika,
d) soupis provedenych ukonu, pouzitych pristroju a zjiSt€nych zavad nebo neshod,

§ 6a odst. 1 pism. c¢) zdkona ¢. 174/1968 Sb., ve znéni pozdé&jsich piedpisti.

Y §349 odst. 1 zékoniku préce.

> Vyhlaska & 50/1978 Sb., o odborné zplisobilosti v elektrotechnice, ve znéni vyhlasky ¢. 98/1982 Sb.
§ 6a odst. 1 pism. a) zadkona ¢. 174/1968 Sb., ve znéni pozd&jSich piedpisti.
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e) dalsi udaje z hlediska stavu bezpecnosti zatizeni,
f) zavére¢né zhodnoceni bezpecnosti zafizeni.

7. SpInéni poZadavki bezpe€nosti se povazuje za splnéné u vyrobk, které jsou vyrobky
stanovenymi k posuzovani shody podle jiného pravniho pfedpisu7).

7 Naptiklad zakon &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych

zdkonl, ve znéni pozd&jSich predpisl, nafizeni vlady &. 17/2003 Sb., kterym se stanovi technické
pozadavky na elektricka zaiizeni nizkého napéti, natizeni vlady ¢. 23/2003 Sb., kterym se stanovi technické
pozadavky na zaifizeni a ochranné systémy uréené pro pouziti v prostiedi s nebezpecim vybuchu, naiizeni
vlady €. 176/2008 Sb., o technickych pozadavcich na strojni zaiizeni.



